WYLACZNIK (RCBO)/ CIRCUIT BREAKER (RCBO) / LEITUNGSSCHUTZSCHALTER (RCBO)/ ABTOMATUYECKUI BbIKJTIOYATEJIb (RCBO)
S N L R‘ B O / DISJONCTEUR (RCBO) / JISTIC OBVODU (RCBO) / ISTIC (RCBO) / ARAMSZAKITO (RCBO) /
JUNGIKLIS (RCBO) / SLEDZIS (RCBO) / LULITI (RCBO) / INTERRUPTOR (RCBO)

Instrukcja montazu / Installation instructions / UHcTpykumnsa no moHTaxy / Montageanleitung /
Les instructions de montage / Navod na montaz / Navod na montaz / Szerelési utasitas /
Montazo instrukcija / Montazas instrukcijas / Paigaldusjuhised / Instrucciones de montaje

SNL

—L1

—PE

OO

1T

o)

———L1

—N
ﬁ PR

OO

TN-S

PL: Wyprodukowano po 13 sierpnia 2005. Nie wyrzuca¢ zuzytych urzadzen elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze wzgledu na obecnos¢ w sprzecie niebezpiecznych dla srodowiska
substandji. Urzadzenia te nalezy przekazac do punktu zbiérki w celu poddania recyklingowi. Informacja opunktach zbiorki dostepna jest u wiadz lokalnych jak i w siedzibie producenta.

EN:Produced after 13th August 2005. Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authorityor retailer for recycling advice.

DE: nach dem 13. August 2005 produziert Elektroschrott sollte nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Bitte recyceln soweit das méglich ist. Uberpriifen Sie Ihre lokalen Behdrden oder Einzelhandler
beziiglich Rat der Wiederverwertung.

RU: Mpou3eeneno ao 13 asrycra 2005. He BbIOpachiBaTh U3N01b30BaHbIX NEKTPUUECKIX U SNEKTPOHNYECKUX YCTPOICTB BMecTe ¢ 6ObITOBbIMY OTX0AAMM C MOBOAA HA HANMYME B YCTPOICTBAX
ONacHbIX BELLIECTB ANA OKpYXKaloLLeii cpepbl. [laHHoe yCTPOiicTBO HEOGX0AMMO NepefiaTh B NYHKT c60pa C Lemblo pep Urdop 0 MyHKTax c60pa AOCTYMHA B MECTHbIX OpraHax
BNACTH,  TaKxKe OT NPOM3BOAMTENA.

FR: Fabriqué aprés le 13 aodit 2005. Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques usés avec les déchets municipaux en raison de la présence de substances dangereuses pour I'environnement dans ces
appareils. Ces appareils doivent étre remis & un point de collecte pour le recyclage. Les informations sur les points de collecte sont disponibles aupres des autorités locales ainsi que dans le siége social du fabricant.

(Z:Vyrobené po 13. srpnu 2005. Nevyhazujte odpadni elektrické a elektronické zafizeni spolu s komunalnim odpadem z diivodu pfitomnosti v zafizeni environmentalné nebezpecnych latek. Tato zafizeni by mély byt
priedany na shérné misto pro recyklaci. Informace o shérnyich mistech jsou dostupné na mistnich Gadech a také v sidle vyrobce.

SK: Vyrobené po 13. auguste 2005. Nevyhadzujte odpadové elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunalnym odpadom z dovodu pri iv zariaden envir alne nebezpecnych latok. Tieto zariadenia
by mali byt odovzdané na zberné miesto na recyklaciu. Informaue 0 zberny(h miestach st dostupné na miestnych tradoch, ako aj v 5|d|e vyrob(u

HU: 2005. augusztus 13-a utdn legyartott. Az ele és ilékeket a haztartdsi hulladékok kozé kidobni tilos, mivel a berend karos tar Azokata
berendezéseket azok gytijtésére kijeldlt hulladékgydijtd helyen kell leadni djrahasznositas céljabol. A gydjtéhelyekrdl szold informéciok a helyi hamsagoknal és a gyartd székhelyén allnak rendelkezésre.

LT: Pagamintas po 2005 m. rugpjicio 13 dienos. NeiSmesti susidévéjusiy elektros ir elektriniy jrenginiy su komunalinémis atliekomis dél gaminyje esanciy kenksmingy aplinkai medziagy. Gaminius privaloma perduoti
tokiy atlieky surinkimo ir perdirbimo punktams. Informacija apie surinkimo punktus prieinama vietos vadovy centruose ir gamintojo bistinéje.

LV: Razots péc 2005. gada 13. augusta. Neizmetiet elektronisko ieri¢u atkritumus kopa ar sadzives atkritumiem, jo tajas ir videi bistamas vielas. Sis ierices jaizved uz atkritumu parstrades savaksanas punktu.
Informacija par savaksanas punktiem ir pieejama gan vietgjas pasvaldibas, gan razotaja biroja.

EE: Valmlsmud parast 13. augustit 2005 Arge visake kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid koos olmejédtmetega, kuna seadmes on keskkonnale ohtlikke aineid. Need seadmed tuleb saata ringlussevétukohta

Teavet k i je kohta saate nii kohalikelt valitsustelt, kui tootja peakorterilt ka.

ES: Fabricado después del 13 de agosto de 2005. No elimine los equipos eléctricos y electrénicos desgastados junto con los residuos municipales debido a la presencia en los equipos de sustancias peligrosas para el
medio ambiente. Los equipos deben entregarse a un punto de recogida para su posterior reciclaje. La informacion relativa a los puntos de recogida estd disponible en las oficinas de las autoridades locales y en las
instalaciones del fabricante.

V. P

lnc / lac lam i

I, | ﬁ
- B/C 6A/10A an les Uimp
240V 16A20A | 30mA | 43KA 1ok | cosoa | akv | IP20 B E M Ko ROHS ‘e
25A
2 Ui SC+40°C A max ul. Bocznicowa 13
500V 6mm? 05-850 Jawczyce
www.bemko.eu
e Prz_yc_:ls_k testt_)wy - test SM{IfCh_Z . _ 00 Czerwony - Automatyczne wylaczenie
Nacisniecie przycisku sprawdza dziatanie funkcji wytacznika lub naci$niecie przycisku TEST
[vd Pressing the button checks the operation of the switch function [T] RED - Automatic shutdown or

L pressing the TEST button

Uwaga. Przycisk TEST nie jest przeznaczony do kontroli zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Stuzy on wytacznie do kontroli poprawnosci dziatania wytgcznika RCBO. \:f/ . .

o E. Caution. The TEST button is not intended to check the protection of the electrical system. It serves only to check the correct operation of the RCBO. lg_l Bialy/Zielony - Tryb wiaczony lub
OO

wylaczenie reczne

00 Za pomocg przycisku TEST nalezy raz w miesigcu dokonac¢ sprawdzenia dokfadnosci dziatania White / Green - Mode on or
Use the TEST button to check the accuracy of operation once a month manual shutdown
1. Napiecie znamionowe. 1. Rated voltage. 1. Nennspannung. 1. HomuHanbHoe HanpsixeHte. 1.Tension nominale. 1. Jmenovité napéti.
2. Charakterystyka pracy. 2. Work characteristics. 2. Betriebsmerkmale. 2. XapaKTepucTKy paboTbl. 2. Caractéristiques du fonctionnement. 2. Provozni charakteristiky.
3. Prad znamionowy. 3. Rated current. 3. Nennstrom. 3. MepemeHHblil TOK. 3. Courant nominal. 3. Jmenovity proud.
4. Znamionowy prad roznicowy. 4. Rated short circuit breaking capacity. 4.B i 4.H nocobHoCTb Npyt 4. Pouvoir nominal de coupure en court-circuit. 4. Provozni charakteristiky.
5. Prad znamionowy zwarciowy umowny. 5. Rated short circuit rated current. 5. Kurzschlussnennstrom. KopﬂTKUM 3aMbIKaHIM. 5. Courant de court-circuit nominal contractuel. 5. Jmenovity zkratovy proud konvencni.
6. Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ 6. Rated short circuit breaking capacity. 6. Nominale Kurzschlussfahigkeit. 5.H ii TOK KOpOTKOrO 6. Pouvoir assigné de coupure nominal. 6. Jmenovitd zkratova zapinaci schopnost.
faczeniowa. 7. Operational short-circuit connection 7. Operative Kurzschlussfahigkeit. 6. HomuHanbHas oTkAioualowias clocobHoCTb npu 7. Pourvoir assigné de coupure d'utilisation. 7. Provozni zkratova zapinaci schopnost.
7. Eksploatacyjna zwarciowa zdolnos¢ capacity. 8. StoBstromfestigkeit. KOPOTKOM 3aMblKaHUM. 8.Tenue au courant de choc. 8.Jmenovité impulsni napéti.
faczeniowa. 8. Surge current capacity. 9. Schutzart. 7. 3KennyaTaumoHHas eMKOCTb MU KOPOTKOM 3amblkaku 9. Niveau de protection. 9. Stupen ochrany.
8. Znamionowe napiecie udarowe. 9. International Protection Rating. 10. Verschmutzungsgrad. 8.YCT0iluMBOCTb K UMNYNbCHOMY TOKY. 10. Taux de contamination. 10. Stupen znecisténi.
9. Stopieri ochrony. 10. Pollution degree. 11. Reihenspannung. 9. (TeneHb 3aLLuTbl. 11.Tension nominale de ['isolation. 11. Jmenovité izolacni napéti.
10. Stopien zanieczyszczenia. 11. Rated insulation voltage. 12. Betriebstemperatur. 10. ba3oBblii TOK. 12.Température de fonctionnement. 12. Pracovni teplota.
11. Znamionowe napiecie izolacji. 12. Working temperature. 13. Achtung: Gefahr eines Stromschlags. 11. HomuHanbHoe HanpsxeHue U3onALUN. 13. Attention, risque de choc électrique. 13. Pozor, nebezpeci irazu
12.Temperatura pracy. 13. Caution, risk of electric shock. 14.Fiir den internen Gebrauch. 12. Pabouas Temneparypa. 14. A usage interne. elektrickym proudem.
13. Uwaga, ryzyko porazenia pradem. 14. For internal use. 15. Klemmenkapazitt. 13. BHuMaHue, pUck nopaxeHua NeKTPUYeCKIM TOKOM. 15. Capacité des bomes. 14. Na vnitini pouZiti.
14. Do uzytku wewnetrznego. 15. Terminal capacity. 14. [InA BHYTpeHHero UCronb3oBaHua. 15. Kapacita svorek.
15. Pojemnos¢ zaciskow. 15. EMKOCTb 32X1MOB.
1. Menovité napatie. 1. Névleges fesziiltség. 1. Vardiné jtampa. 1. Nominalais spriegums, frekvence. 1. Nimipinge. 1. Tensién nominal.
2. Prevadzkové charakteristiky. 2. Amunka jellemzdi. 2. Darbo charakteristikos. 2. Darba raksturlielumi. 2.To6 omadused. 2. Caracteristicas de trabajo.
3. Menovity prid. 3. Névleges & aram. 3.Vardiné srove. 3. Nominala strava. 3. Nimivool. 3. Corriente nominal.
4. Menovita kapacita prerusenia skratu. 4. Névleges rovidza kitdsi 4. Nominalioji trumpojo jungimo gedimo savybe. 4. Nominala issavienojuma partraukanas spéja. 4. Nimeline lizhise purunemisvoime. 4.Capacidad nominal de corte de cortocircuito.
5. Menovity skratovy priid konvencny. képesség. 5. Vardiné trumpojo jungimo standartiné srove. 5. Nominala issléguma standarta metinasanas 5. Lepinguline liihise nimivool. 5. Corriente nominal de cortocircuito lcc convencional
6. Menovitd skratova zapinacia schopnost. 5. Névleges rovidzarlati dram. 6. Vardiné trumpojo jungimo jungiamoji geba. strava. 6. Nimi liihise purunemisvaime. 6. Capacidad de corte.
7. Prevadzkova skratova zapinacia schopnost. 6. Névleges rovidzarlat-megszakitasi 7. Eksploataciné trumpojo jungimo jungiamoji geba. 6. Nominala issléguma savienojuma spéja. 7.Tootav liihiseiihenduse voime. 7. Capacidad de corte de servicio en cortocircuito.
8. Menovité impulzné napitie. képesség. 8. Srovés padidéjimo intensyvumas. 7. Darbibas issléguma savienojuma spéja. 8. Nimi liigpinge. 8.Tension nominal de choque.
9. Stupei ochrany. 7. Miikodési zarlati megszakitd képesség. 9. Saugos laipsnis. 8. Nominalais impulsspriegums. 9. Kaitse aste. 9. Grado de proteccidn.
10. Stuperi znecistenia. 8. Névleges impulzus fesziiltség. 10. Uzterstumo laipsnis. 9. Starptautiskais aizsardzibas novertéjums. 10. Reostusaste. 10. Nivel de contaminacién.
1. Menovité izolacné napatie. 9. Védettség mértéke. 11.Vardiné izoliacijos jtampa. 10. Piesarnojuma limenis. 11. Isolatsiooni nimipinge. 11.Tension nominal de aislamiento.
12. Pracovna teplota. 10. Szennyezés foka 12. Darho temperatiira. 11. Nominalais izolacijas spriequms. 12. Tootemperatuur. 12. Temperatura de funcionamiento.
13. Pozor, nebezpecenstvo trazu elektrickym 11. Szigetelés névleges fesziiltsége. 13. Pastaba, galimybé patirti elektros Soka. 12. Darba temperatira. 13.Tahelepanu, elektrildgi oht. 13. Atencion: riesgo de descarga eléctrica.
pridom. 12. Uzemi hémérséklet. 14.Tinkamas naudoti viduje. 13. Uzmanibu, elektriskas stravas trieciena risks. 14. Sise kasutamiseks. 14. Para uso interior.
14. Na vnitorné poutitie. 13. Vigyazat, aramiités elleni védelem. 15. Gnybty talpa. 14. lzmantosanai iekstelpas. 15. Klemmide mahtuvus. 15. Capacidad de los bornes.
15. Kapacita svoriek. 14. Belsd hasznélatra. 15. Terminalu ietilpiba.

15. Befogadoképesség.



Bezpieczenstwo

Przed przystapieniem do montazu, lub demontazu urzadzen elektrycznych
nalezy odtaczy¢ zasilanie. Montaz powinien by¢ wykonywany przez
wykwalifikowanego uzytkownika posiadajacego uprawnienia do montazu
urzadzen elektrycznych w zaleznosci od obowigzujacych przepiséow w
danym kraju zgodnie ze schematem montazu. Modyfikacja wyrobu
powoduje stworzenie zagrozenia, oraz utrate gwarancji.

Konserwacja

Wszystkie prace zwigzane z konserwacjg nalezy dokonywac po odtaczeniu
zasilania. Temperatura produktu moze wzrosna¢ do podwyzszonej
wartosci. Przed przystagpieniem do konserwacji upewnic sie, ze
temperatura produktu jest bezpieczna do jej wykonania. Zagwarantowac
niczym nieograniczony doptyw powietrza, nie zakrywa¢ produktu. Do
czyszczenia uzywac suchych i delikatnych materiatow. Nie stosowac do
czyszczenia $srodkow chemicznych. Produkt nieprzystosowany do pracy w
srodowisku o niekorzystnych warunkach tj. wysokie zapylenie/wilgotnos¢,
woda, strefy wybuchowe, wibracje, opary chemiczne. W celu weryfikacji
sprawnosci urzadzenia nalezy raz w miesigcu wcisng¢ przycisk TEST
oznaczony litera,T". Roztaczenie obwodu oznacza poprawne dziatanie.

Zalecenia
Niestosowanie sie do zalecer zawartych w instrukcji moze powodowac do

powstania pozaru, porazenia pradem, oparzen lub innych szkéd. Bemko sp.

Z0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za brak przestrzegania powyzszych
zalecen. Zastrzegamy réwniez sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w
instrukcji — aktualna wersja dostepna na stronie www.bemko.eu.

Bezpecnost

Pred zacatim montéaze alebo demontaze elektrickych zariadeni odpojte
napajanie. Instaldciu by mal vykonavat kvalifikovany pouzivatel opravneny
montovat elektrické zariadenia v zavisloti od platnych predpisov v danej
krajine v stlade s montéznou schémou. Uprava vyrobku spésobi vznik
ohrozenia a stratu zaruky.

Udrzba

Vsetky udrzbarske préace by sa mali vykonévat po odpojeni napajania.
Teplota produktu méze vzrast na zvysenu hodnotu. Pred vykonanim
udrzby sa uistite, Ze teplota vyrobku je bezpec¢na. Zaructe ni¢im
neobmedzeny privod vzduchu, vyrobok nezakryvajte. Na cistenie
pouzivajte suché a jemné materialy. Na Cistenie nepouzivajte chemikalie.
Vyrobok nie je prispdsobeny na pracu v prostredi s nepriaznivymi
podmienkami, t. j. vysokou prasnostou / vlhkostou, vodou, vybusnymi
zénami, vibraciami, chemickymi vyparmi.

Odporucania
Nedodrzanie pokynov uvedenych v tomto ndvode méze mat za nasledok
poziar, Uraz elektrickym prudom, popéleniny alebo iné poskodenie. Bemko

spol. s r.o. nie je zodpovedna za nedodrzanie vy3sie uvedenych odportcani.

Vyhradzujeme si pravo na zmeny v prirucke - aktualna verzia je k dispozicii
na www.bemko.eu.

BesonacTtHocTb

Mepep yCcTaHOBKOM VAN CHATUHM 3N1EKTPOOOOPYA0BaHUA, 03HAKOMBTECD C
VIHCTPYKLMAMM 11 OTKIIOUUTE SIEKTPOMNUTaHNe. MOHTaX AOMKeH
BbIMOHATLCA KBANUULIMPOBAHHBIM NOMIb30BaTeNEM, YNONHOMOUYEHHbIM
YCTaHaBNMBaTb 3EKTPNYECKIME YCTPONCTBA B 3aBUCUMOCTY OT
[IeNCTBYIOLMX 3aKOHOB B [JAHHOI CTPaHe B COOTBETCTBUMN C MOHTaXHOM
cxemoii. MoandurKaLma NpoayKTa Bbi3biBaeT CO3/jaHNe Yrpo3bl 1 MoTepio
rapaHTv.

TexHnueckoe o6cnyxuBaHne

Bce paﬁOTbI no TexHu4yeckomy 06Cl‘|y>KVIBaHVIIO AOIKHbI BbINONHATLCA
nocne OTKNIoYeHUA NUTaHNA. TeMnepaTypa NPOoAyKTa MOXEeT NOBbICUTLCA
A0 NOBbILWEHHOIO YPOBHA. I'Iepeu HayanoM TeXHNYECKoro o6cny>«meaHmn
y6eanTech, uTo Temnepatypa NpoaykTa 6e3onacHa. MpegoctasTe
HeorpaHuYeHHbI JOCTYN BO3/yXa, He HaKpbiBalTe NpoayKT. icnonb3yite
cyxue matepuarnbl ANA YNCTKU. ﬂ,]‘lﬂ UYNCTKN He VICI'IOI'IbSyVITE Xmnyeckmne
BelecTBa. [poayKT He NpucnocobneH ana paboTbl B He6NaronpUATHbIX
YyCnoBsuaAx, HanprmMmep BblCOKas 3arnbl1IeHHOCTb / BNa)XHOCTb, B BOAE,
B3pPbIBOOMACHbI€ 30Hbl, Bmﬁpaumm, XUMun4yeckue napbl.

PekomeHgauun

HeucnonxeHwve yKaSaHVIVI, cofiepXalnxca B UHCTPYKLUW, MOXKET NpueecTn
K NOXapy, NOPa)KeHUI0 3N1eKTPUYECKM TOKOM, OXO0ram 1 ApyriiM TpaBmam.
Bemko sp. z 0.0. He HECET OTBETCBEHHOCTM 3a HeCcoboAeHe
BblllieyKa3aHHbIX pekomeHgaumi. Bemko sp. z 0.0. octansert 3a coboin
NpaBo BHOCUTb U3MEHEHWA B MHCTPYKLUMIO NO 3KCNAyaTauumn - Tekywasa
BepcyA JOCTYyMHa Ha caite www.bemko.eu.

Drosiba

Pirms elektrisko ieri¢cu montazas vai demontazas jaatvieno stravas padeve.
Uzstadisana javeic kvalificétam lietotajam, kas ir sertificéts elektrisko iericu
uzstadisanai saskana ar noteikumiem, kas ir spéka attiecigaja valsti saskana
ar montazas shému. Izstradajuma modifikacija rada draudus un garantijas
zaudésanu.

Uzturésana

Visi uzturésanas darbi javeic péc stravas padeves atvieno3anas. Produkta
temperatira var pieaugt lidz paaugstinatam vértibam. Pirms uzturésanas
darbu veiksanas japarliecinas, vai produkta temperatdra ir atbilstosa un
darbus var veikt drosi. Janodrosina neierobeZotu gaisa padevi, nedrigst
nosegt produktu. TiriSanai izmantot sausus un smalkus materialus.
Nepieliet kimiskas tirisanas vielas. Produkts nav pielagots darbam vidé ar
nelabvéligiem apstakliem, t.i., augsts puteklainums / mitrums, ddens,
spradzienbistamas zonas, vibracijas, kimiskie izgarojumi.

leteikumi
Instrukcija sniegto noradijumu neievérosana var izraisit ugunsgréku,

elektriskas stravas triecienu, apdegumus vai citus bojajumus. Bemko sp. 0.0.

(Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu) nav atbildiga par ieprieks minéto
ieteikumu neievérosanu. Més ari paturam tiesibas veikt izmainas instrukcija
- aktuala versija ir pieejama www.bemko.eu

Security

Before mounting, read the instructions and disconnect the power supply.
Installation should be performed by a qualified user authorized to mount
electrical devices depending on the applicable regulations in a given
country, in accordance with the mounting diagram. Modifications to the
product may cause threat and loss of warranty.

Maintenance

All maintenance work should be carried out after disconnecting the power
supply. The product temperature may rise to an elevated value. Before
commencing maintenance, make sure that the product temperature is safe
to make it. Guarantee unrestricted air supply, do not cover the product. Use
dry and delicate materials for cleaning. Do not use chemical agents.
Product not adapted to work in an environment with unfavorable
conditions, i.e. high dustiness / humidity, water, explosive zones, vibrations,
chemical fumes.

Recommendations

Failure to follow the instructions in the manual may result in a fire, electric
shock, burns or other damage. Bemko sp. O.0. is not responsible for failure
to comply with the above recommendations. We also reserve the right

to make changes to the manual - the current version is available at
www.bemko.eu.

Biztonsag

A villamos elektromos berendezéseket dramtalanitani kell &sszeszerelésiik
vagy szétszerelésiik el6tt . Szerelését az elektromos késztilékek
felszerelésére feljogositott, szakképzett felhasznalonak kell elvégeznie az
adott orszagban érvényes eldirasoktdl fliggden, a szerelési itmutatonek
megfeleléen. A termék mddositasa veszéllyel jar és a jotallas elvesztését
vonja maga utan.

Karbantartas

Az 6sszes, karbantartéssal kapcsolatos munkat el6tt dramtalanitsa a
lampatestet. A termék hémérséklete a magasabb értékre emelkedhet. A
karbantartasi munkak megkezdése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
termék hémérséklete lehetévé teszi a munka biztonsagos végzését.
Biztositani kell a korlatlan levegéellatast, ne takarja le a terméket. A
tisztitdshoz szaraz és finom anyagokat hasznaljon. Tisztitashoz ne
hasznéljon vegyszereket. A termék nem alkalmas kedvezétlen
munkakérilmények kozti hasznalatra, azaz nagy por/pératartalmd,
viztartalmd, robbanasveszélyes zondakban, rezgések, kémiai g6z6k
jelenlétében.

Iranyelvek

A hasznalati utasitasban rogzitett iranyelvek be nem tartasa tiizet,
aramitést, égési sériilést vagy egyéb karokat okozhat. Bemko sp. 0.0. nem
vallal felel6sséget a fenti irdnyelvek be nem tartasaért. Fenntartjuk a jogot a
hasznélati utasitas megvaltoztatasara — az aktudlis véltozata a
www.bemko.eu cimen hozzéaférhetd.

La sécurité

Débrancher l'alimentation électrique avant d'installer ou de démonter les
équipements électriques. L'installation doit étre effectuée par un utilisateur
qualifié et autorisé a installer des équipements électriques, selon la
réglementation en vigueur dans le pays concerné et conformément au
plan d'installation. La modification du produit peut entrainer un danger et
la perte de la garantie.

La maintenance

Tous les travaux d'entretien doivent étre effectués lorsque I'alimentation
électrique est coupée. La température du produit peut atteindre une valeur
élevée. S'assurer que la température du produit est sécuritaire avant
d'effectuer I'entretien. Veiller a ce que I'alimentation en air ne soit pas
restreinte, ne pas couvrir le produit. Utiliser des matériaux secs et délicats
pour le nettoyage. Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage.
Le produit ne convient pas pour un fonctionnement dans des conditions
défavorables telles que poussiére / humidité élevée, eau, zones explosives,
vibrations, vapeurs chimiques.

Les recommandations

Le non-respect des instructions indiquées dans le manuel peut entrainer
un incendie, un choc électrique, des briilures ou d'autres dommages.
Bemko sp. z 0.0. n'est pas responsable du non-respect des recommanda-
tions ci-dessus. Nous nous réservons également le droit d'apporter des
modifications au manuel - la version actuelle est disponible sur le site
www.bemko.eu

Ohutus

Enne elektriseadmete kokkupanekut voi demonteerimise alustamist
eemaldage toiteallikas. Paigaldamine peaks toimuma kvalifitseeritud
kasutaja poolt, kes on volitatud elektriseadmete paigaldamiseks, vastavalt
antud riigis kehtivatele eeskirjadele ja vastavalt montaazi kavale. Toote
muutmine pohjustab ohu tekkimist ja garantii kadumist.

Hooldus

Koik hooldustood tuleb teha pérast toiteallika vélja lilitamist. Toote
temperatuur voib tousta kérgele. Enne hoolduse labiviimist veenduge, et
toote temperatuur on ohutu tegemisele. Tagage piiramatu 6huvarustus,
arge katke toodet. Puhastamisele kasutage kuiva ja 6rna materjali. Arge
kasutage puhastamiseks kemikaale. Toode ei ole kohandatud té6tada
keskkonnas ebasoodsate tingimustega. St korge tolmus / niiskus, vesi,
plahvatusohtlike piirkonnad, vibratsioon, keemiliste aur.

Soovitused

Juhendis toodud juhiste eiramine vdib péhjustada tulekahju, elektril66gi,
péletusi voi muid kahjustusi. Bemko OU ei véta endale vastutust reeglite
mittejérgimise eest. Samuti jatame endale diguse teha muudatusi
juhendamiseraamatus - praegune versioon on saadaval veebisaitil
www.bemko.eu

Sicherheit

Vor der Installation oder Demontage von elektrischen Geréaten ist die
Stromversorgung zu trennen. Die Installation sollte von einem
qualifizierten Benutzer durchgefiihrt werden, der berechtigt ist, elektrische
Gerate gemalB den in einem bestimmten Land geltenden Vorschriften
gemiB dem Installationsplan zu installieren. Anderungen am Produkt
fuihren zu Gefahren und zum Verlust der Garantie.

Wartung

Alle Wartungsarbeiten miissen nach dem Trennen der Stromversorgung
durchgefiihrt werden. Die Temperatur des Produkts kann auf einen
erhéhten Wert ansteigen. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur des
Produkts fuir Wartungsarbeiten sicher ist. Achten Sie auf eine
uneingeschrankte Luftzufuhr, bedecken Sie das Gerét nicht. Verwenden Sie
zur Reinigung trockene und empfindliche Materialien. Zur Reinigung keine
Chemikalien verwenden. Produkt nicht geeignet fur Betrieb unter
ungiinstigen Umgebungsbedingungen, z.B. hohe Staub-/Feuchtigkeitswer-
te, Wasser, explosionsgeféhrdete Bereiche, Vibrationen, chemische Dampfe.

Empfehlungen

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu
Branden, Stromschldgen, Verbrennungen oder anderen Schaden fiihren.
Bemko sp. z o.0. ist fiir die Nichteinhaltung der oben genannten
Empfehlungen nicht verantwortlich. Wir behalten uns auch das Recht vor,
Anderungen in dieser Anleitung vorzunehmen - die aktuelle Version ist
unter www.bemko.eu. verfiigbar.

Sauga

Pries pradedami elektros jrenginiy montazo arba demontazo darbus,
isjunkite maitinima. Montazg privalo atlikti kvalifikuotas naudotojas,
turintis leidima vykdyti elektros jrenginiy montaza pagal salies galiojancias
nuostatas, atsizvelgiant j surinkimo schema. Jeigu gaminys modifikuoja-
mas, kyla grésmés pavojus ir garantijos praradimas.

Konservavimas

Visus konservavimo darbus batina atlikti atjungus maitinima. Gaminio
temperatara gali pakilti iki padidintos vertés. Pries pradedami
konservavimo darbus, sitikinkite, ar gaminio temperatira yra saugi imtis
nurodyty veiksmy. Uztikrinti niekuo neribojama oro patekima, nedengti
gaminio. Valymui naudoti sausg ir Svelniag medziaga. Nevalyti cheminémis
priemonémis. Gaminys nepritaikytas dirbti nepalankiomis aplinkos
salygomis, t. y. esant dideliam dulkiy kiekiui ar drégmei, vandeniui,
sprogiosioms zonoms, vibracijoms, cheminiams garams.

Rekomendacijos

Neatsizvelgiant j instrukcijoje pateiktas rekomendacijas, gali kilti gaisro,
elektros srovés Soko, nudegimy ir kity zaly pavojus. Ribotos atsakomybés
imoné Bemko sp. z 0.0. neatsako uz nuostolius, patirtus nesilaikant
auksciau nurodyty reikalavimy. Informuojame dél galimybés jvesti
pokycius instrukcijoje - aktuali versija prieinama internetu: www.bemko.eu

Bezpecnost

Pfed zahdjenim montaze nebo demontaze elektrickych zafizeni odpojte
napajeni. Instalaci by mél provadét kvalifikovany uzivatel opravnén
montovat elektricka zafizeni v zavislosti od platnych pfedpisti v dané zemi
v souladu s montazni schématem. Uprava vyrobku zptisobi vznik ohrozeni
a ztratu zaruky.

Udrzba

Veskeré Gdrzbéiské prace by mély byt provadény po odpojeni napajeni.
Teplota produktu muze vzrast na zvysenou hodnotu. Pied provedenim
udrzby se ujistéte, ze teplota vyrobku je bezpe¢nd. Zaructe nicim
neomezeny pfivod vzduchu, vyrobek nezakryvejte. K ¢isténi pouzivejte
suché a jemné materialy. K ¢isténi nepouzivejte chemikalie. Vyrobek neni
prizplGsoben pro préci v prostiedi s nepfiznivymi podminkami, t. j. vysokou
prasnosti / vlhkosti, vodou, vybusnymi zonami, vibracemi, chemickymi
vypary.

Doporuceni

Nedodrzeni pokynl uvedenych v tomto navodu mtize mit za nasledek
pozar, uraz elektrickym proudem, popaleniny nebo jiné poskozeni. Bemko
spol. s r.o. neni odpovédna za nedodrzeni vyse uvedenych doporuceni.
Vyhrazujeme si pravo na zmény v pfirucce - aktudlni verze je k dispozici na
www.bemko.eu.

Seguridad

Desconecte la fuente de alimentacion antes de iniciar el montaje o el
desmontaje del equipo eléctrico. El montaje debe ser realizado por un
usuario cualificado, autorizado para realizar las instalaciones de equipos
eléctricos segun la normativa aplicable en el pais en cuestion y de acuerdo
con el esquema de instalacion. La modificacion del producto puede ser
causa de riesgo y la pérdida de garantia.

Mantenimiento

Todos los trabajos de mantenimiento deben realizarse después de
desconectar de la fuente de alimentacion. La temperatura del producto
puede elevarse hasta un valor aumentado. Antes de iniciar los trabajos de
mantenimiento, asegurese si la temperatura del producto es segura para
proceder. Garantice un suministro de aire ilimitado, no cubra el producto.
Para la limpieza del producto utilice materiales secos y suaves. No utilice
productos quimicos para la limpieza. El producto no esta adaptado para su
funcionamiento en ambientes de condiciones adversas, tales como: polvo
/humedad altos, agua, zonas explosivas, vibraciones, vapores quimicos.

Recomendaciones

El incumplimiento de las indicaciones de estas instrucciones de uso puede
provocar incendios, descargas eléctricas, quemaduras u otros darios.
Bemko sp. z 0.0. no se hace responsable del incumplimiento de las
recomendaciones anteriormente mencionadas. Nos reservamos el derecho
de implementar modificaciones en las instrucciones de uso; la version
actualizada esta disponible en el sitio www.bemko.eu



